
Hinnapäring 

Rõuge perearstikeskuse ventilatsioonisüsteemi ehitus 

 

 
1. ÜLDANDMED 

 
Hankija: Rõuge Vallavalitsus  
Objekt: Rõuge perearstikeskus  
Aadress: Sänna mnt4, Rõuge, Rõuge vald 
Hanke nimetus: Rõuge perearstikeskuse ventilatsioonisüsteemi ehitus 
 

 
2. TÖÖDE TEOSTAMISE ALUSDOKUMENDID 

 
Tööde teostamise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning 

hinnapäringus nimetatud dokumentatsioon. 

Ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, 

standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele. 

Juhul, kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust 

tõlgendust, lähtutakse rangematest nõuetest. 

 

 

 
3. TÖÖDE NÕUDED 

 
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke alusdokumentides kavandatud tööd teostatakse 

täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja 

ohutuse üle lasub töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab töövõtja ja vastutab 

ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni tellijale. 

Sealhulgas vastutab töövõtja: 

- ehitusobjektil olemasoleva hankija vara (sh olemasolevad hooned, 

rajatised ja taristu) säilimise eest; 

- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest 

ehitusobjektil; 

- tööde nõuetekohase organiseerimise ja koordineerimise eest; 

- enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud 

kahjude eest kolmandate isikute suhtes; 

- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest 

sooritava töö raames. 

 
Tööde hulka kuuluvad kõik tööd, materjalid, kinnitusvahendid, seadmed ja 

tegevused, mis on vajalikud projektikohase tervikliku ja toimiva 

ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks, ka juhul kui mõni üksik töö või materjal ei 

ole hinnapäringus eraldi välja toodud.



Tööde hulka kuuluvad ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate 

ametkondade (päästeamet, tervisekaitse, tööinspektsioon, tehniline järelevalve jne) 

nõuetest ja ettekirjutustest, mis on seotud paigaldatavate lahendustega. Samuti 

kuuluvad tööde hulka kõik need tööd ja tegevused, mis ei ole käesolevas tehnilises 

kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud tellija eesmärgi 

saavutamiseks. Hankelepingu täitja peab ehituse teostama lähtudes 

hankedokumentides nimetatud normidest, standarditest ning nõuetest. 

 

 

 
4. OBJEKTI KIRJELDUS 

 

Tegemist on olemasoleva Rõuge Hooldekodu hoones paikneva tervisekeskusega, 

mille ruumidesse rajatakse projektikohane mehaaniline sissepuhke- ja 

väljatõmbeventilatsioon koos ventilatsiooniküttega.  

Ventilatsioonisüsteem SV-1 teenindab tervisekeskuse ruume. Projektis on ette 

nähtud ventilatsiooniseade tootlikkusega ligikaudu 284 l/s sissepuhkel ja 284 l/s 

väljatõmbel ning ventilatsioonikütte kalorifeeri võimsuseks on ette nähtud 9,0 kW. 

Ventilatsiooniseade paikneb olemasolevas hoones 1. korruse laoruumis nr 105 ning 

ventilatsioonikanalid ja õhujagajad paigaldatakse vastavalt projektijoonistele. 

Projekt näeb ette ka ventilatsiooniseadme ühendamise hoone küttesüsteemiga. 

  
 

 
5. HANKE EESMÄRK 

 
Hanke eesmärk on välja ehitada tervisekeskuse projektikohane ventilatsiooni- ja 
ventilatsiooniküttesüsteem, teostada vajalikud ühendused, süsteemi häälestus ja 
seadistamine ning anda tellijale üle täielikult toimiv ventilatsioonisüsteem.  

 

 
6. TEHNILINE KIRJELDUS 

 

Pakkuja peab teostama projektis ettenähtud tööd, sealhulgas: 

• ventilatsiooniseadme SV-1 paigaldus;  

• ventilatsiooniõhukanalite paigaldus;  

• õhujagajate, reguleerklappide, mürasummutite ja tuletõkkeklappide paigaldus;  

• välisõhuvõtu ja väljaviske lahenduse väljaehitamine;  

• ventilatsiooniseadme ühendamine ventilatsioonikütte süsteemiga;  



• ventilatsioonikütte torustiku ja segamissõlme paigaldus;  

• vajalikud elektriühendused ning ventilatsiooniseadme automaatika ühendamine;  

• vajalike läbiviikude, tihenduste, isolatsioonide ja tuleohutuslahenduste 
teostamine;  

• seadmete ja torustike vajalikud kinnitused ning vibratsiooni- ja 
müratõkestuslahendused;  

• kõik vajalikud üleminekud, põlved, sadulad, ühendused, kinnitusvahendid ja 
muud paigalduseks vajalikud materjalid;  

• ventilatsioonikanalite ja muude tehnosüsteemide läbiviigud olemasolevatest 
seintest, lagedest ja muudest konstruktsioonidest tuleb teostada ettevaatlikult, 
vältides olemasolevate ruumide viimistluse (sh seinte, lagede ja põrandate) 
põhjendamatut kahjustamist. Tööde käigus tekkinud kahjustused tuleb töövõtjal 
omal kulul nõuetekohaselt taastada; 

• süsteemi käivitamine, reguleerimine ja tasakaalustamine;  

• ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade mõõtmine ja vastavusse viimine projektis 
toodud õhuhulkadega;  

• tööde käigus tekkinud ehitusprahi nõuetekohane utiliseerimine;  

• tööde järgne koristus;  

• vajalikud seadmete ja töövahendite transpordid ning tõste- ja paigaldustööd;  

• tellijale üleandmiseks vajaliku dokumentatsiooni esitamine.  

 

Ventilatsioonisüsteemi tuleb tööde lõppedes häälestada ja tasakaalustada vastavalt 
projektis toodud õhuhulkadele ning üleandmisel esitada mõõdistus-/häälestusandmed. 

Töövõttu kuulub ka üks komplekt ventilatsiooniseadme varufiltreid, nagu projektis 
ette nähtud. 

Kõik tööd tuleb teostada vastavalt hinnapäringule lisatud projektile. Kui projekti 
realiseerimiseks on vajalikud tööd või materjalid, mida spetsifikatsioonis eraldi 
nimetatud ei ole, kuid mis on süsteemi nõuetekohaseks väljaehitamiseks vajalikud, 
kuuluvad need töövõtu sisse. 
 

 
7. TEHNILISED NÕUDED 
 

Kõik kasutatavad materjalid, seadmed ja kinnitusvahendid peavad olema 

nõuetekohased ning vastama projektis toodud tehnilistele nõuetele. 

Ventilatsiooniseadme puhul tuleb lähtuda projektis esitatud tehnilistest 

parameetritest ja seadme tehnilisest väljatrükist. Projektis on ette nähtud 

Systemair Topvex TC15-R-HWH-S ventilatsiooniseade koos 

tehaseautomaatikaga. Pakkumuses võib kasutada projektis kirjeldatud 

seadmega tehniliste näitajate poolest samaväärset lahendust, kui see tagab 



projektis nõutud õhuhulgad, rõhud, soojustagastuse, kütte võimsuse ja muud 

nõuded. 

Kõik vajalikud kooskõlastused, ühendused, seadistused ja süsteemi 

töölerakendamiseks vajalikud tegevused kuuluvad töövõttu. 

 

 

 
8. KOHAPEALNE VISIIT 

 

Pakkujal on enne pakkumuse esitamist kohustus tutvuda objektiga ning hinnata 

olemasolevaid tingimusi ja tööde teostamise võimalusi.  

 

Kohapealse visiidi aja kokkuleppimiseks võtta ühendust: 

E-post: kuldar.kobak@rougevald.ee 
Telefon: 53017901 

 
Ilma objekti külastamata esitatud pakkumused lükatakse tagasi. 
 

 
9. GARANTII JA HOOLDUS 
 

Pakkuja peab esitama pakkumuses: 
 

• tehtud töödele antava garantii aja, kuid mitte vähem kui 2 aastat;  
• ventilatsiooniseadmele ja selle juurde kuuluvale automaatikale vähemalt 2-

aastase tootjagarantii;  
• garantiitingimused ning garantii korras tehtavate tööde reageerimise aja; 
• vajadusel info seadmete ja süsteemi hoolduse kohta. 

 

 
10. TÄHTAJAD 

 

• Tööde alustamine: esimesel võimalusel pärast lepingu sõlmimist 

• Tööde valmimine: hiljemalt 31. detsember 2026. 

 
 

 
11. HINDAMISE KRITEERIUMID 

 
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga nõuetele vastav pakkumus. 
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12. NÕUDED PAKKUJALE 
 

• olema eelneva 5 aasta jooksul teostanud vähemalt 2 samaväärset 
ventilatsioonitööd, mille käigus on paigaldatud või rekonstrueeritud hoone 
mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioonisüsteem;  

• olema valmis esitama nimetatud tööde kohta tellija või teise lepingupoole 
kontaktandmed;  

• tagama tööde teostamiseks vajaliku kvalifitseeritud tööjõu ja pädevuse;  

• tagama, et tööde teostamise eest vastutavas meeskonnas osaleb vähemalt üks 
kehtiva kutsetunnistusega spetsialist, kelle kutse või kompetents hõlmab 
ventilatsioonisüsteemide ehitamist vähemalt EKR tase 6 tasemel;  

• esitama pakkumuses nimetatud spetsialisti nime, kutsetunnistuse nimetuse ja 
kutsetunnistuse numbri.  

 

Nimetatud spetsialist peab olema tööde teostamise ajal reaalselt töödega seotud ning 
vastutama ventilatsioonitööde nõuetekohase teostamise eest. 

 

Samaväärseks tööks loetakse tervikliku mehaanilise sissepuhke- ja 
väljatõmbeventilatsioonisüsteemi paigaldamist või rekonstrueerimist olemasolevas 
hoones, hõlmates muu hulgas ventilatsiooniseadme, õhukanalite ja õhujagajate 
paigaldust ning süsteemi häälestamist. 

 

 

 
13. HINNAPAKKUMISE ESITAMINE 

 

Pakkumus peab sisaldama: 

• hinnapakkumust;  

• tööde eeldatavat teostamise aega;  

• garantiiaega ja garantiitingimusi;  

• vajadusel lühikest kirjeldust pakutavast lahendusest, kui see erineb 
projektis esitatud lahendusest. 

 

 

Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 28. september 2026 kell 23:50 e-posti 

aadressil vald@rougevald.ee 

 
Hiljem esitatud pakkumised ei kuulu läbivaatamisele ega osale hankemenetluses. 
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14. MUUD TINGIMUSED 

 

Hankija jätab endale õiguse: 

 

• pidada läbirääkimisi töö maksumuse ja mahtude osas 

• lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankelepingu eeldatavat 

maksumust või esinevad asjaolud, mis ei võimalda hankijal hankelepingut 

sõlmida. 

 

 
 
15. KONTAKT 

Kontaktisik: Kuldar Kobak 

E-post: kuldar.kobak@rougevald.ee 

Telefon: 53017901 
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